Doprecyzowanie zapytania ofertowego - Dostawy sprzetu i wyposazenia zaplecza kuchennego w
Mielnie na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Modernizacja obiektu Centralnego Osrodka Szkolenia
Ludowe Zespoty Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury spotecznej pod Centrum
Integracji Spotecznej” nr projektu - RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Dziatanie 9.2
Infrastruktura spoteczna

Lista zamdwienia

poz. 1-6, 9, 41-46, 59, 64 dodano w opisie: " lub stali o co najmniej takich samych parametrach
odpornosciowych na czynniki zewnetrzne, grubej na min. 1-1,5 mm w blacie (jesi mniej niz 1,5 min
blat wzmocniony ptytg), pozostate elementy konstrukcji od 0,8 mm grubosci”;

poz. 2 - dodano wymiary misy - "STOt PRZYSCIENNY Z DRZWIAMI i zlewem do mycia sprzetéw
kuchennych (400x400x250)";

poz. 4110 - USUNIETE

poz. 5 - dodano wymiary misy i zamieniono drzwiczki na pétke - "stét przyscienny z pétka, zlewem
(400x400x250) i ociekaczem po prawej stronie";

poz. 9 - zamieniono szuflade na drzwiczki, pojemnos¢ to min. 300l, a liczba sztuk zwiekszonaz 1 do 2 -
"STOt CHLODNICZY 3-drzwiowy Z BLATEM ROBOCZYM ZE STALI NIERDZEWNEJ";

poz. 27 - jest dopuszczalna takze frytownica na 230V
poz. 39 - —Kruciec fi 300 mm, zmiana wymiaru okapu 1500 x 1500 x 450 - bez wiatraka;

poz. 40 - Dwa kruéce symetrycznie rozmieszczone fi 300 mm, zmiana wymiaru okapu na
4500%x900x450 - bez wiatraka;

poz. 42 - zmiana wymiaru komory zlewu "STOt ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM | POtKA ( OCIEKACZ
LEWA STRONA 1 KOMORA 400x400x250 SRODEK , 2 KOMORA 400x400x250 PRAWA STRONA )"

poz. 43 - wymiar komory "STOt Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM (886x443x300) | OCIEKACZEM Z
LEWEJ STRONY";

poz. 44 - pojemnos¢ stotu chtodniczego to min. 300l

poz. 46 - wymiar basenu "STOt Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM (686x443x300) | OCIEKACZEM Z
PRAWEJ STRONY";



